
+9.85

+9.155

+9.15

+6.75

+9.155

+10.555

+9.35

+9.155

ΕΙΣΟΔΟΣ

H/Z

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΔΗΓΩΝ

W.C.

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

ΦΟΡΤΩΣΗ

ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ

ΚΑΘΟΔΟΣ ΣΕ Β΄ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ράμπα κλίσης 18,00%

ράμπα κλίσης 9,5%

ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΟΡΕΙΩΝ

ράμπα κλίσης 11%

H/Z

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΥ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΦΟΡΕΙΩΝ

5.75

3
.
3
3

2
.
8

6
3

.
4

5

1
.
3

3

2
.
7

5

5.9514.95

3.80

6.60

4
.
7

5
4
.
7
5

5
.
5

5

3.20

5
.
5
5

3.20

4
.
7
5

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ H/Z

1
.
3
4

3.700.82

ρ
ά

μ
π

α
 
κ
λ
ί
σ

η
ς
 
7

,
5

%

+10.51 (2.80)

7
.
0

0

+9.155

+9.105

+9.155

+9.155

πεζοδρόμιο κλίσης παράλληλα με τη ράμπα

4.80 1.50

+10.155

+11.16

4.52 κεκλιμένο

+10.16

+9.15

Α΄ ΥΠ.01.01

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

Α΄ ΥΠ.01.03

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

νοσηλευτικός

σταθμός

Α΄ ΥΠ.01.06

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

αναμονή συγγενών

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α΄ ΥΠ.03

Η/Μ

Ηλεκτρικός πίνακας

Α΄ ΥΠ.KOIN.01

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

Α΄ ΥΠ.KOIN.02

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

Α΄ ΥΠ.02

ΧΩΡΟΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Α΄ ΥΠ.04

Η/Μ

Α΄ YΠ.01.04

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

προϊσταμένη

Α΄ YΠ.01.05

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

μόνωση/βραχεία

νοσηλεία

Α΄ ΥΠ.01.02

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

WC ασθενών

Α΄ ΥΠ.01.07α

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

WC κοινού /

αντρών

Α΄ ΥΠ.01.07β

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

WC κοινού /

γυναικών

Α΄ ΥΠ.KOIN.01.1

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

Α΄ ΥΠ.05

H/Z

Α΄ ΥΠ.01.08

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

είσοδος φορείων

+9.85

+9.25

Ø1.50

2.35

μεταλλική ράμπα

+9.25

+8.15

+10.16

Α΄ ΥΠ.KOIN.03

W.C. ΚΟΙΝΟΥ

ανδρών

Α΄ ΥΠ.KOIN.04

W.C. KOINOY

γυναικών

Α΄ ΥΠ.KOIN.05

W.C. KOINOY

AMEA

+10.16

ράμπα κλίσης 3%

+6.70 (-1.01)

+10.71 (+3.00)

+10.71 (+3.00)

ρ
ά

μ
π

α
 
κ
λ
ί
σ

η
ς
 
1

5
%

ρ
ά

μ
π

α
 
κ
λ
ί
σ

η
ς
 
7

,
5

%

10.35 (+2.64)

+9.25

+10.00

+9.87

+10.094

24 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

+ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ

A

18C

16C

14C

11C

10C

8C

5C

3C

1C

ECDCCCBCAC FCA

ECDCCCBCAC FCA

Β

-2 ΥΠΟΓΕΙΟ +09.15

1 2 3 4 5 6 7 8

910111213141516

WC

1.50

0.72

3
.
5

3
8

1
.
0

2
5

4
.
7

0
0

2.250

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο2

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΑΛΩΝ

Ν20

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΑΛΩΝ

O2

Α΄ ΥΠ.T$1

ΑΠΟΘΗΚΗ

+10.03

+9.74

+9.95

5.47

+9.85

2.51

3
.
7
5

+10.81 (+3.00)

+11.95 (+4.24)

2
.
4
0

0
.
8
3

Tοιχ 25εκ μέχρι ανω μερος πλακας ΔΕΗ +11,60

2
.
0
0

2
.
0
0

2
.
0
0

ρ
ά

μ
π

α
 
κ
λ
ί
σ

η
ς
 
1
7
%

ρ

ά

μ

π

α

 

κ

λ

ί

σ

η

ς

 

7

.

5

%

+9.85

+9.15

+11.95

1
.
6

8
0

2
.
4

0
0

2
.
2

0
0

+10.15

+10.15

+9.155

+9.155

+9.155

+9.35

+9.35

ΠΥΡΟΣΒ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΩΕΜΕΚ

+10.15

+9.155

1.54

3.96

1
.
8
8

ΓΠU-A

H/Z-No.1

500/550KVA

H/Z-No.2

500/550KVA

ΓΕΝΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ

400x60

4
0

0
x
6

0

4
0

0
x
6

0

300x60

300x60

3
0

0
x
6

0

4
0

0
x
6

0

300x60

400x60

300x60

4
0

0
x
6

0

300x60

200x60

400x110

BUS BAR ΑΛΟΥΜΟΥΝΙΟΥ

1600A KANONIKΩN ΦΟΡΤΙΩΝ

BUS BAR ΑΛΟΥΜΟΥΝΙΟΥ

1600A ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

2x300x110 ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

600x110 

400x110

4
0

0
x
1

1
0

ΓΠΑ

4
0

0
x
1

1
0

2
0

0
x
6

0

3
0

0
x
6

0

200x60

200x60

2
0

0
x
6

0

2
0

0
x
6

0

AutoCAD SHX Text
E=#####τ.μ.#####τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=#####τ.μ.#####τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=#####τ.μ.#####τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=#####τ.μ.#####τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=#####τ.μ.#####τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=6.73μ.6.73μ..73μ.73μ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=20.84τ.μ.20.84τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=#####τ.μ.#####τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=1159.39τ.μ.1159.39τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=#####τ.μ.#####τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=#####τ.μ.#####τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=#####τ.μ.#####τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=####τ.μ.####τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=####τ.μ.####τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=####τ.μ.####τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=11.76τ.μ.11.76τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=80.06τ.μ.80.06τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=#####τ.μ.#####τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=4.85τ.μ.4.85τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=4.85τ.μ.4.85τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=5.00τ.μ.5.00τ.μ.τ.μ.

AutoCAD SHX Text
APODΥTHRIA

AutoCAD SHX Text
GUNAIKWN

AutoCAD SHX Text
SKALA No 1

AutoCAD SHX Text
ASFALEIAS

AutoCAD SHX Text
FULAKIO

AutoCAD SHX Text
AIQOUSA

AutoCAD SHX Text
NEKROU

AutoCAD SHX Text
SWMATEIOU

AutoCAD SHX Text
GRAFEIO

AutoCAD SHX Text
NEKROTOMEIOU

AutoCAD SHX Text
EISODOS

AutoCAD SHX Text
NEKROTOMEIO

AutoCAD SHX Text
KOUZINA

AutoCAD SHX Text
AIQOUSA

AutoCAD SHX Text
ANAMONHS

AutoCAD SHX Text
KAQARISMOU

AutoCAD SHX Text
APOQHKH

AutoCAD SHX Text
No 4

AutoCAD SHX Text
ANELKUSTHRAS

AutoCAD SHX Text
KAQARISMOU

AutoCAD SHX Text
APOQHKH

AutoCAD SHX Text
ANELKUSTHRAS

AutoCAD SHX Text
No 2

AutoCAD SHX Text
ANELKUSTHRAS

AutoCAD SHX Text
No 1

AutoCAD SHX Text
ANELKUSTHRAS

AutoCAD SHX Text
No 3

AutoCAD SHX Text
PROETOIMASIAS

AutoCAD SHX Text
APOQHKH

AutoCAD SHX Text
ULIKWN

AutoCAD SHX Text
EISODOS

AutoCAD SHX Text
UPOGEIOU

AutoCAD SHX Text
E=49.03τ.μ.

AutoCAD SHX Text
E=49.03τ.μ.

AutoCAD SHX Text
UPS

AutoCAD SHX Text
ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 2χ22 KW TYPE 2 MODE 3

AutoCAD SHX Text
UPS


	Sheets and Views
	Model


